
Arbeitsauftrag 4: Durchführung und Bewertung der Prüfung

Sichtprüfung

Berührbare leitfähige
 Teile ohne Schutzleiterverbindung

vorhanden?

Alle Einzelprüfungen 
bestanden?

I(B) < 0,5 mA

Schutzklasse 3Schutzklasse 1 Schutzklasse 2

R(PE) max 1 Ω Geräte bis I(N) < 16 A

Anschlussleitung bis 5 m R(PE) < 0,3 Ω

je weitere 7,5 m Länge  + 0,1 Ω

R(ISO) mit Heizelementen > 0,3 MΩ

R(ISO) Sonstige > 1,0 MΩ

I(PE) über 3,5 kW < 1 mA/kW (max. 10 mA)

Ja Nein

NeinJa
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